Data opracowania

Data zatwierdzenia

BUDOWA WEWNETRZNEI LINII ZASILAIACEl n. N ORAZ SZAFY ZASILAJACO-STEROWNICZE) | INSTALACH WEWNETRZNE)

DO ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA i STEROWANIA PRACA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P-1 W WANATACH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podstawa Opis wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
kalkulacji
1 2 3 4 5 6
1 KNNR 5 |Rgczne wykopanie rowu kablowego 0,4x0,8m dt.3m w gruncie kat. Il
0701/02 |dla kabla wlz TYP YKY4x16mm®
Obmiar= 3x0,4x0,8= 0,96m’ m’ 0,96
Razem 0,96
2 KNNR5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie wykopu kablowego dt. 3m
0706/01 |i szerokosci 0,4m.
Krotnosé 2
Obmiar= 2x3=6m m 6
Razem 6
3 KNNR 5 Montaz na fundamencie prefabrykowanym szafy zasilajaco
0403/03 |sterowniczej S.Z.5 na terenie przepompowni sciekdw.
Obmiar=kpl.1 kpl 1
Razem 1
4 KNNR5 |Reczne utozenie kabla YKY4x16mm® w wykopie kablowym
0707/02 |Obmiar=3m.
m 3
Razem 3
5 |KNNR S Reczne zasypanie rowu kablowego w gruncie kat. Il
0702/02  |Obmiar=3x0,4x0,6=0,72m’ m’ 0,72
Razem 0,72
6 |KNNRS Obrébka na sucho kabla YKY4x16mm?.
0726/10 Obmiar=2szt szt 2 =
Razem 2
’ Montaz uzioméw pionowych pretowych pograzanych mechanicznie,
7 0907/05 |dla szafy zasilajaco sterowniczej S.2.5. i instalacji wewnetrznej
Obmiar= 9m m 9
Razem 9
" Montaz uziomdéw powierzchniowych z bednarki Fe/Zn25x3 mm
8 0907/02 |w wykopie o gt.0,6mn w gruncie kat.lli. dla szafy sterowniczej i instalacji
wewnetrznej
Obmiar=18m m 18
Razem 18
9 Kalkulacja |Montaz i postawienie na fundamencie prefabrykowanym, na terenie
wtasna przepompowni, latarni oswietlenia wraz z przyfaczeniem w szafie
S.Z.5.(stup typu SAL4,5/60;fundament B-50;0prawa oswietleniowa
OPA-1 ze Zrédtem $wiatta 70W: kabel w ziemi YKY3x1,5mm? dt.ém).
Obmiar=1kpl kpl 1
Razem 1
10 KNP Pomiary linii kablowych ‘
18D13 Obmiar=3 odcinki odc. 3
1327-02
Razem 3
11 ([Kalkulacja |Pomiary rezystancji uziemier kpl 2
wiasna Obmiar = 2kpl
Razem 2
12 " Prace rozruchowe instalacji przepompowni kpl 1
Obmiar = 1kpl
Razem 1




